Katowickie Wodociagi Spétka Akcyjna
Laboratorium Centralne

40-334 Katowice

ul. Obroncow Westerplatte 130

Srednia miesieczna
Miesiac 12.2020

Najwyzsze .
Analizy Jednostka dopuszczalne Srednia
warto$ci
Fizykochemia
Temperatura °C - 9
Chlor wolny mg/L CI2 0.3 0.15
Stezenie jonow wodoru (pH) - 6.5-9.5 74
Przewodnos¢ elektryczna wtasciwa w 25°C uS/cm 2500 216
akceptowalna przez
konsumentow i bez
Metnosé NTU Qﬁgﬁ‘”z‘g"ggggg 0.49
zakres wartosci do
akceptowalna przez
Barwa molL oneumert | bez 5
zmian
Zelazo ug/L Fe 200 43
Amonowy jon mg/L NH4 0.5 0.05
akceptowalny przez
Zapach - k%?:;gﬁ?gﬁ)v\‘,’v;gﬁz akceptowalny
zmian
akceptowalny przez
Smak - k%?:gg@?éﬁ)vgv;gﬁz akceptowalny
zmian
Glin pg/L Al 200 <40
Twardos¢ ogodlna mg/L CaCO3 60-500 86
Azotany mg/L NO3 50 33
Azotyny mg/L NO2 0.5 <0.05
Chlorki mg/L CI 250 6
Siarczany mg/L SO4 250 22
Utlenialno$¢ z KMnO4 (indeks nadmanganianowy) mg/L 02 5 1.28
Mangan pg/L Mn 50 <5.0
Chrom ogélny pg/L 50 <2.0
Kadm pg/L 5.0 <0.50
Miedz mg/L 2.0 <0.003
Nikiel pg/L 20 <5.0
Otéw pg/L 10 <5.0
Arsen pg/L 10 <5.0
Srebro mg/L 0.010 <0.0010
Trichlorometan (Chloroform) pg/L 30 6
Bromodichlorometan pg/L 15 29
Dibromochlorometan pg/L - 21
Tribromometan (Bromoform) pg/L - 1.1
Suma THM pg/L 100 12
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Katowickie Wodociagi Spétka Akcyjna

Laboratorium Centralne

40-334 Katowice

ul. Obroncow Westerplatte 130

Mikrobiologia

bez
Ogdlna liczba mikroorganizméw w (22+2)°C po 72h jtk/1ml nieprazmicialgwych 12
Bakterie grupy coli NPL/100ml 0 0
Escherichia coli NPL/100ml 0 0
Enterokoki jtk/100ml 0 0
Clostridium perfringens jtk/100ml 0 0

Strona2z2




